
項目 単位 穴生（浄水） 本城（浄水） 畑（浄水） 井手浦（浄水） 道原（浄水） 目標値

バリウム mg/L 0.010 0.013 0.006 0.005 0.004 0.7

モリブデン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.07

アクリルアミド mg/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.0005

１７−β−エストラジオール mg/L 0.000008未満 0.000008未満 0.000008未満 0.000008未満 0.000008未満 0.00008※

エチニル−エストラジオール mg/L 0.000002未満 0.000002未満 0.000002未満 0.000002未満 0.000002未満 0.00002※

エチレンジアミン四酢酸(EDTA) mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.5

エピクロロヒドリン mg/L 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.0004※

塩化ビニル mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.002

スチレン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.02

ノニルフェノール mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.3※

ビスフェノールＡ mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.1※

※：暫定目標値
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